
Δοκιμές

Αρ. Πιστ. 102

Ναυπλίου 29 • Μεταμόρφωση 144 52

Τηλ: +30 210 7470500

email: waternet@ergastiria.gr • website: www.ergastiria.gr

22-0623-007-0049-01:Αρ. Πιστοποιητικού

Ε Κ Θ Ε Σ Η   Δ Ο Κ Ι Μ Η Σ

Ημ/νία Έκδοσης : 19/12/2022

1:Αρ. Έκδοσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

:Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

Διεύθυνση ΧΩΡΑ, 18050, ΣΠΕΤΣΕΣ:

:Υπεύθυνος δειγματοληψίας

Ημ/νία δειγματοληψίας : 14/12/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Περιγραφή δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΑΤΡΑΛΑΙΪΚΑ - ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΔΕΞΑΜ.

325040049Κωδικός δείγματος :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διεξαγωγή Αναλύσεων : EUROFINS Athens Analysis Laboratories

Κατάσταση / Ποσότητα Δείγματος ΚΑΝΟΝΙΚΗ:

Ημ/νία παραλαβής : 15/12/2022

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων : 15/12/2022

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων : 18/12/2022

ΜέθοδοςΠαράμετρος Παραμετρική Τιμή ΑποτέλεσμαΜονάδα

cfu/mlΑερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C Άνευ μεταβολήςISO 6222:1999 Estimated 3

cfu/mlΑερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C Άνευ μεταβολήςISO 6222:1999 Estimated 4

cfu/100mlΚολοβακτηριοειδή 0ISO 9308-1:2014 0

cfu/100mlEscherichia coli 0ISO 9308-1:2014 0

cfu/100mlIntestinal Enterococci 0ISO 7899-2:2000 0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.

 

2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 325040049 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που

καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

 

3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του

νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται στην ισχύουσα Απόφαση.

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Σελίδα 1 από 1

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάσθηκαν.

Ο Υπεύθυνος

του Εργαστηρίου

Δημόκριτος Ρουκάς

DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc

Επιστημονικός Διευθυντής



Δοκιμές

Αρ. Πιστ. 102

Ναυπλίου 29 • Μεταμόρφωση 144 52

Τηλ: +30 210 7470500

email: waternet@ergastiria.gr • website: www.ergastiria.gr

22-0623-007-0049-02:Αρ. Πιστοποιητικού

Ε Κ Θ Ε Σ Η   Δ Ο Κ Ι Μ Η Σ

Ημ/νία Έκδοσης : 19/12/2022

1:Αρ. Έκδοσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

:Πελάτης ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

Διεύθυνση ΧΩΡΑ, 18050, ΣΠΕΤΣΕΣ:

:Υπεύθυνος δειγματοληψίας

Ημ/νία δειγματοληψίας : 14/12/2022

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Περιγραφή δείγματος : ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΑΤΡΑΛΑΙΪΚΑ - ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΔΕΞΑΜ.

325040049Κωδικός δείγματος :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διεξαγωγή Αναλύσεων : EUROFINS Athens Analysis Laboratories

Κατάσταση / Ποσότητα Δείγματος ΚΑΝΟΝΙΚΗ:

Ημ/νία παραλαβής : 15/12/2022

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων : 15/12/2022

Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων : 19/12/2022

ΜέθοδοςΠαράμετρος Παραμετρική Τιμή ΑποτέλεσμαΜονάδα
Όριο

Ανίχνευσης

6.5 - 9.5 8pH units
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) -

25°C
ΟΕ-7.0-143 -

< 2500 1359μS/cmΗλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C ΟΕ-7.0-143 8

- 0.57FNUΘολότητα ISO 7027-1:2016 0.02

- ΑποδεκτήΟσμή Οργανοληπτικά * -

- ΑποδεκτήΓεύση Οργανοληπτικά * -

- Δεν Ανιχνεύθηκεmg/l PtΧρώμα ΟΕ-7.0-143 8

< 0.5 Δεν Ανιχνεύθηκεmg/lΑμμώνιο (NH4) ISO 15923-1:2013 0.02

(*) Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.

 

2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 325040049 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που

καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

 

3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του

νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία.

ΤΕΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Σελίδα 1 από 1

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάσθηκαν.

Ο Υπεύθυνος

Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης

DVM, Χημικός MSc


